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安装说明
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產品規格 SPECIFICATION
最大功率 Max Power: 1000W
電壓Voltage : AC100~250V
50/60Hz

LED指示燈
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1 電容接線盒安裝方式
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用螺絲刀鬆開接線盒螺絲

開啟接線盒壓線塊



零线 (白)N

电容接线盒

火线 (黑)L

2
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把開關控制電路後端
的一根火線、再加上
旁邊一根零線卡入電
容接線盒槽內。

電容接線盒安裝示意圖
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上面放入壓線塊，鎖緊緊擠螺絲，
即可完成安裝。



尊重您的权益 产品三包保证卡

型号：

姓名：

电话：

地址：

购买日期：         年 　 月　  日

经销商盖章：
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保固内容：
一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/

修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕

不提供服务。

二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则

无效。

三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。

四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。

五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。

1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等无可抗力因素所造成之损坏。

2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。

3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。

4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修。
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Taiwan   China

WellShin Store
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